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１．施設諸元 

豊川用水 
豊川水系 豊川、宇連川 

天竜川水系 大入川、大千瀬川 

管理開始：1968 年 4 月 1 日 

目    的  

新規利水 
 農業用水 

  豊橋市を中心とする 6市に最大 20.96m3/s の農業用水を供給する。 

水道用水  

豊橋市を中心とする 5市に 4.183m3/s の水道用水を供給する。 

工業用水  

豊橋地区、蒲郡地区、湖西地区に 2.430m3/s の工業用水を供給する。 

諸    元   

1.宇連ダム 

位置 

型式 

堤頂巾 

堤頂長 

堤高 

堤体積 

 

愛知県新城市川合 

重力式コンクリートダム 

4.5 m 

245.9 m  

65.0 m  

272,800 m3 

 

 流域面積 

 湛水面積 

 常時満水位 

 最低水位 

 有効貯水量 

  

  

    26.26 km2 

    1.23 km2 

 EL. 229.15 m 

 EL. 178.85 m 

 28,420,000 m3 

2.大島ダム 

位置 

型式 

堤頂巾 

堤頂長 

堤高 

堤体積 

 

愛知県新城市名号 

重力式コンクリートダム 

4.0m 

160.0m 

69.4m 

183,000m3 

 

 流域面積 

 湛水面積 

 常時満水位 

 最低水位 

 有効貯水量 

 

 

    18.4km2 

    0.50km2 

 EL 240.70m 

 EL 205.30m 

 11,300,000m3   

3. 大入頭首工 

 位置    愛知県北設楽郡豊根村大字上黒川 

 流域面積  75.57 km2 

 下流補償流量 2.61 m3/s 

 取水量   最大    5 m3/s 

 構造    可動型コンクリート堰提 

       堰長    30.0 m 

  ゲート高   3.8 m  

  導水路延長  2.6 km 

4. 振草頭首工 

 位置    愛知県北設楽郡東栄町大字中設楽 

 流域面積  72.64 km2 

 下流補償流量 1.44 m3/s 

 取水量   最大    15 m3/s 

 構造    可動型コンクリート堰提 

  堰長    34.0 m  

  ゲート高   2.5 m 

  導水路延長  6.1 km 

5. 寒狭川頭首工 

 位置    愛知県新城市玖老勢 

 流域面積  300 km2 

 取水量   最大    15m3/s 

 構造    ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾀｲﾌﾟ 全可動堰 

  堰長    58 m 

  ゲート高  3.9 m  

  導水路延長 5.3km 

6. 佐久間取水施設 

 電源開発（株）佐久間ダムの堤体内に設けられた導

水管（内径 1,400m/m,延長 61.66m）により取水 

 取水量   最大    14 m3/s 

 構造    ｺｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ  φ1350mm 

       導水路延長 14.2 km 

 

7. 大野頭首工  

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

堤体積 

愛知県新城市大野 

重力式コンクリート堰 

66.21 m  

26.0 m 

27,700 m3 

 流域面積 

 湛水面積 

 常時満水位 

 最低水位 

 有効貯水量 

 129.91 km2（85.25 km2） 

   0.16 km2 

 EL. 78.00 m 

 EL. 68.20 m 

 906,000 m3 
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8. 牟呂松原頭首工 9. 幹線水路 

 位置 

取水量 

構造 

 

愛知県新城市一鍬田 

最大    8m3/s 

可動堰 

堰長    181.20m 

ゲート高  3.2～3.45m 

 導水路 

 幹線水路  

大野導水路     6.3 ㎞ 

東部幹線水路   75.7 ㎞ 

東部併設水路   49.4 ㎞ 

西部幹線水路   35.9 ㎞ 

西部併設水路   25.3 ㎞ 

牟呂松原幹線水路  5.3 ㎞ 

牟呂幹線水路   17.9 ㎞ 

松原幹線水路    1.0 ㎞ 

10. 支線水路 

 共用水路    3.9 ㎞ 

 農業専用水路 516.9 ㎞ 

11.大原調整池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

 有効貯水量 

 

愛知県新城市富岡 

中心遮水ｿﾞｰﾝ型ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

351m 

47.9m 

2,000,000 m3 

12.蒲郡調整池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

 有効貯水量 

  

愛知県蒲郡市豊岡町 

中心遮水ｿﾞｰﾝ型ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

178.0m 

43.2m 

500,000 m3 

13.駒場池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

流域面積 

湛水面積 

 有効貯水量 

 

愛知県豊川市平尾町 

傾斜ｺｱ型ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

187.5m 

24.6m 

1.02 km2 

0.134 km2 

800,000 m3 

14.万場調整池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

 有効貯水量 

  

愛知県豊橋市西赤沢町 

表面遮水壁型ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

370m 

28.6m 

5,000,000 m3 

15.芦ヶ池調整池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

 有効貯水量 

 

愛知県田原市野田町 

盛土及び鋼矢板護岸 

219m 

5.0m 

2,000,000m3 

16.三ツ口池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

流域面積 

湛水面積 

 有効貯水量 

  

愛知県豊橋市石巻町 

傾斜ｺｱ型ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

280m 

12.5m 

3.2km2 

0.072km2 

200,000 m3 

17.初立池 

 位置 

型式 

堤頂長 

堤高 

流域面積 

湛水面積 

 有効貯水量 

 

愛知県田原市伊良湖町 

中心ｺｱ型ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

346.5m 

22.5m 

0.66km2 

0.22 km2 

1,600,000m3 
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貯水池水位-容量曲線図  

 

1. 宇連ダム 

 

 
 

 

 

2. 大島ダム 
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施設模式図  

大入川

振草頭首工
河内川 大千瀬川

御殿川  15m3/s 亀淵川 佐久間導水路 天

14m3/s
竜

大原調整池 川
豊   川

15m3/s
寒狭川頭首工  

   大野頭首工

宇連川 30m3/s

山　 村

稲　 木

　三ツ口池
吉　 水

牟呂松原幹線水路 主  　 要   　施   　設

8.0m3/s ダ　　　　　　ム 2ヶ所
長　 山 頭 　 首　　 工 5ヶ所

牟呂松原
西　 川 頭首工 今　 瀬

弥　 栄 江　 島

千 　両 柿の木   万場調整池

駒 　場 照　 山
（牟呂松原分水工）

牟 凡     例
　駒場池 賀　 茂 : 手動又は電動ゲート

呂 : 自動ゲート
松 : パーシャルフルーム

用 小野田 : 放余水工
原 : 固定堰

御　 油 水
用

御 　津 水

 芦ヶ池調整池
東大塚

森　 岡
西大塚

豊

蒲郡調整池
川

　初立池
末端F.P

調整池・補助溜池

5m3/s

74.7　km

7ヶ所
111.6　km
13.4  km

併設水路 東西

幹線水路
東西

牟呂松原

大入頭首工

西部幹線水路

二 川

佐久間ダム

東細谷

五 並

東七根

西 高

伊古部

東赤沢

太郎池

杉 山

浜 田

東ヶ谷

本 前

高 松

大正池

芦ヶ池

芦 村

赤羽根

猿田池

伊川津

山 田
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２．水質基本情報 

（１）水質基本情報図 
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（２）主な取水状況 

取水 

地点 

浄水場

地 点 
取 水 者 情 報 取 水 地 点 使用用途 

１  

豊川総合用水 

    土地改良区 

湖西用水土地改良区 

愛知県 

静岡県 

 

宇連川左岸（新城市） 

（西部幹線水路、 

     東部幹線水路） 

農業用水 

水道用水 

工業用水 

２ １ 愛知県 豊川浄水場 
西部幹線水路駒場池 

（豊川市） 
水道用水 

３ ２  〃 
蒲郡浄水場 

（工水） 

西部幹線水路左岸 

（蒲郡市） 
工業用水 

４  

牟呂用水土地改良区 

松原用水土地改良区 

愛知県 

 
豊川左岸（新城市） 

（牟呂用水、松原用水） 

農業用水 

水道用水 

工業用水 

５ ３ 愛知県 豊橋浄水場 牟呂用水左岸（豊橋市） 水道用水 

６ ４ 静岡県 湖西梅田浄水場 
東部幹線水路支線 

（湖西市） 
工業用水 

７ ５ 愛知県 豊橋南部浄水場 
東部幹線水路万場調整池 

（豊橋市） 

水道用水 

工業用水 

＊農業用水は各分水口から取水されているため、取水地点は取水口地点としている。 

＊すべて豊川用水利水者 

 

（３）環境基準点 

環 境 

基準点 
水    域 地 点 名 称 該 当 類 型 機構測定地点 

１ 宇連川，宇連川(ア) 鳳来橋 河川ＡＡ，河川生物Ａ  

２ 豊川上流，豊川(イ) 長篠橋 河川ＡＡ，河川生物Ｂ  

３ 豊川中流，豊川(イ) 江島橋 河川Ａ，河川生物Ｂ  

４ 豊川下流，豊川(イ) 吉田大橋 河川Ａ，河川生物Ｂ  

 

（４）環境基準類型指定 

 ①河川（ＢＯＤ等） 

豊川用水の宇連ダム及び大野頭首工がある宇連川、及び寒狭川頭首工がある豊川の水域は、河川

ＡＡ類型に指定されている。  

また、牟呂松原頭首工がある豊川の水域は、河川Ａ類型に指定されている。 

 

１）宇連川、豊川上流 

環境基準

類型区分 
類型指定年 項 目 及 び 基 準 値※1 

河川ＡＡ 昭和４６年 

ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

20CFU/ 

100mL 以下 
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２）豊川中流、豊川下流 

環境基準

類型区分 
類型指定年 項 目 及 び 基 準 値※1 

河川Ａ 

平成１１年 

(豊川中流) 

平成２９年 

(豊川下流) 

ｐＨ ＢＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸群数 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

300CFU/ 

100mL 以下 

 

 ②河川（水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定） 

豊川用水の宇連ダムがある宇連川の水域は、河川生物Ａに指定されている。 

また、大野頭首工がある宇連川の水域、寒狭川頭首工及び牟呂松原頭首工がある豊川の水域は、河

川生物Ｂに指定されている。 

 

１）宇連川（ア） 

環境基準

類型区分 
類型指定年 項 目 及 び 基 準 値※1 

河川生物 

Ａ 
平成２５年 

全亜鉛 ノニルフェノール LAS※2 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

 

２）豊川（イ） 

環境基準

類型区分 
類型指定年 項 目 及 び 基 準 値※1 

河川生物 

Ｂ 
平成２５年 

全亜鉛 ノニルフェノール LAS※2 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

 

※1基準値は年間平均値 

※2直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

豊川用水



３．水質調査の実施状況

（１）2023年　調査実施状況（項目、測定地点、測定回数） （年測定回数：回）

流入河川 貯水池内 放流口 流入河川 貯水池内 放流口

宇連ダム
流入本川

宇連ダム
貯水池内

宇連ダム
下流

大島ダム
上流

大島ダム
貯水池内

大島ダム
下流

透視度 12 12 12 12
透明度 12 12
水色 12 12
臭気 12 12 12 12 12 12
水温 12 12 12 12 12 12
濁度 12 12 12 12 12 12

生活 溶存酸素（ＤＯ） 12 12 12 12 12 12
環境 水素イオン濃度（ｐＨ） 12 12 12 12 12 12
項目 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 12 12 12 12 12 12
など 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 12 12 12 12 12 12

浮遊懸濁物（ＳＳ） 12 12 12 12 12 12
大腸菌数 12 12 12 12 12 12
全窒素 12 12 12 12 12 12
全りん 12 12 12 12 12 12
クロロフィルａ 12 12
電気伝導度 12 12 12 12 12 12
・12回：毎月測定

備　考

調　　査　　項　　目
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（１）2023年　調査実施状況（項目、測定地点、測定回数） （年測定回数：回）

大　野
頭首工

牟呂松原
頭首工

寒狭川
頭首工

透視度 12
透明度 12 12
水色 12 12
臭気 12 12 12
水温 12 12 12
濁度 12 12 12
溶存酸素（ＤＯ） 12 12 12

生活 水素イオン濃度（ｐＨ） 12 12 12
環境 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 12 12 12
項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 12 12 12
など 浮遊懸濁物（ＳＳ） 12 12 12

大腸菌数 12 12 12
全窒素 12 12 12
全りん 12 12 12
クロロフィルａ 12
電気伝導度 12 12 12

備　考

調　　査　　項　　目

・12回：毎月測定

取水口
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（１）2023年　調査実施状況（項目、測定地点、測定回数） （年測定回数：回）

大　原
調整池

三ツ口池
万　場
調整池

芦ヶ池
調整池

蒲　郡
調整池

初立池 駒場池

透視度 12
透明度 12 12 12 12 4 12 12
水色 12 12 12 12 2 12 12
臭気 12 12 12* 12* 12* 12 12
水温 12 12 12* 12* 12* 12 12
濁度 12 12 12* 12* 12 12 12
溶存酸素（ＤＯ） 12 12 12* 12* 12 12 12

生活 水素イオン濃度（ｐＨ） 12 12 12* 12* 12 12 12
環境 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 12 12 12* 12* 12 12 12
項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 12 12 12* 12* 12 12 12
など 浮遊懸濁物（ＳＳ） 12 12 12* 12* 12 12 12

大腸菌数 12 12 12* 12* 12 12 12
全窒素 12 12 12* 12* 12 12 12
全りん 12 12 12* 12* 12 12 12
溶解性オルトリン酸態リン 12*
クロロフィルａ 1 12*
電気伝導度 12 12 12* 12* 12 12 12
強熱減量 4
化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 4

底　質 全窒素 4
全りん 4
硫化物 4

調整地内
調　　査　　項　　目

備　考

・12回：毎月測定

万場調整池：12*回；　2水深測定（表層・底層）
　　　　　　　     １回；  8月に実施（表層のみ実施）
芦ヶ池調整池：12*回；　2水深測定（表層・底層）
　　　　　　　　　　4回；　6月、8月、10月、12月に実施
蒲郡調整池：１2*回；　2月、5月、8月、11月は2水深測定（表層・底層）
                    2回；  2月、8月（底層のみ実施）
                    4回；  2月、5月、8月、11月（底層のみ実施）

豊川用水



（２）参考：2022年　愛知県企業庁による調査実施状況（項目、測定地点、測定回数） （年測定回数：回）

大野
頭首工

牟呂松原
頭首工

万場調整池 駒場池 三ツ口池

透明度 12 12 12
臭気 12 12 12 12 12
水温 12 12 12 12 12
濁度 12 12 12 12 12
溶存酸素（ＤＯ） 12 12 12 12 12
水素イオン濃度（ｐＨ） 12 12 12 12 12
大腸菌群数 12 12 12 12 12
全窒素 12 12 12
アンモニア性窒素 12 12 12 12 12
亜硝酸性窒素 2 2 2 2
全りん 12 12 12
クロロフィルａ 12 12 12
２-ＭＩＢ 12 12 12 12 12
ジェオスミン 12 12 12 12 12
臭気強度 1 4 8 5

生活 塩化物イオン 12 12 12 12 12
環境 電気伝導度 12 12 12 12 12
項目 全有機炭素（TOC） 12 12 12 12 12
など 一般細菌 12 12 12 12 12

全亜鉛 2 2 2 2
鉄 12 12 12 12 12
銅 2 2 2 2
ナトリウム 2 2 2 2
マンガン 12 12 12 12 12
カルシウム、マグネシウム等（硬度） 12 12 12 12 12
蒸発残留物 2 2 2 2
陰イオン界面活性剤 2 2 2 2
フェノール類 2 2 2 2
過マンガン酸カリウム消費量 2*
色度 12 12 12 12 12
酸素飽和百分率 12 12 12 12 12
紫外線吸光度 2
総アルカリ度 12 12 12 12 12
全窒素（溶存態） 12 12 12
溶解性総リン 12 12 12
溶性ケイ酸 12 12 12
愛知県企業庁が2022年に実施した水質調査状況である。
万場調整池、駒場池、三ツ口池は、（１）調査実施状況の各地点と同一地点で測定。
万場調整池は、（１）調査実施状況の 万場調整池（表層）と同一地点で測定。

備　考

・12 回 ：毎月測定
・2　回 ：7月、12月
・2* 回 ：7月、9月
・臭気強度　大野頭首工（1回）：9月
　　　　　　　  万場調整池（4回）：5月、9月、10月、12月
　　　　　　　　駒場池（8回）：1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月
　　　　　　　　三ツ口池（5回）：1月、2月、3月、11月、12月

調整池内取水口
調　　査　　項　　目
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（２）参考：2022年　愛知県企業庁による調査実施状況（項目、測定地点、測定回数） （年測定回数：回）

大野
頭首工

牟呂松原
頭首工

万場調整池 駒場池 三ツ口池

カドミウム 2 2 2 2
全シアン 2 2 2 2
鉛 2 2 2 2
六価クロム 2 2 2 2
ヒ素 2 2 2 2
総水銀 2 2 2 2
ジクロロメタン 2 2 2 2
四塩化炭素 2 2 2 2
1,2-ジクロロエタン 2*
1,1-ジクロロエチレン 2*

健康 シス-1,2-ジクロロエチレン 2 2 2 2
項目 1,1,1-トリクロロエタン 2*

トリクロロエチレン 2 2 2 2
テトラクロロエチレン 2 2 2 2
ベンゼン 2 2 2 2
セレン 2 2 2 2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 12 12 12 12 12
ふっ素 2 2 2 2
ほう素 2 2 2 2
1,4-ジオキサン 2 2 2 2

万場調整池、駒場池、三ツ口池は、（１）調査実施状況の各地点と同一地点で測定。
万場調整池は、（１）調査実施状況の 万場調整池（表層）と同一地点で測定。

調　　査　　項　　目

備　考

調整池内

愛知県企業庁が2022年に実施した水質調査状況である。

・12 回 ：毎月測定
・2   回 ：7月、12月
・2* 回 ：7月、9月

取水口
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４．2023 年 水質の概況 
 
（１） 施設全体の水質の概況 

2023 年の豊川用水全体の水質状況は、経月変化については、BOD、COD、SS、濁度、T-N、T-P 及びクロロフィル a
において、過去 5 年平均値から大きな変動が見られた。特に、6 月及び 8 月の調査は、調査前にまとまった降雨があった

ことから BOD、COD、SS、濁度、T-N、T-P 及びクロロフィル a において過去 5 年平均値より高くなっていた。経年変

化については、クロロフィル a において芦ヶ池調整池及び大島ダム 貯水（表層）で増加傾向が見られた。その他の項目

については概ね 10 年平均値を中心に変動していた。 
2023 年の水質障害については、芦ヶ池調整池において、5 月から 12 月にかけてアオコが確認されたが、利水に影響を

及ぼすまでには至らなかった。 
なお、2022 年 4 月より大腸菌群数から大腸菌数に環境基準が変更となったため、大腸菌数の経年変化については 2 年

間の傾向による判断となった。 
 
（２） 地点ごとの水質の状況 
１）宇連ダム 流入本川 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、BOD については 7 月に高い値を示したが、一時的なものであっ

た。T-P については 10 月に低い値を示したが、その原因は 2021 年 10 月の値が顕著に高く、平均値が高くなったためで

あった。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾

向は見られなかった。 
環境基準と比較すると 2023 年は、大腸菌数以外は環境基準値を満足した。 

 
２）宇連ダム 貯水池（表層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、濁度については 6 月及び 8 月に高い値を示した。6 月及び 8 月は

調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。BOD については 4 月、T-N に

ついては 4 月、8 月及び 11 月に高い値を示した。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾

向は見られなかった。 
環境基準と比較すると 2023 年は、環境基準値を満足した。 

 
３）宇連ダム 下流 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、T-N については 2 月、5 月及び 9 月に高い値を示した。その他の

項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾

向は見られなかった。 
環境基準と比較すると 2023 年は、大腸菌数を除き環境基準値を満足した。 

 
４）大島ダム 上流 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、BOD については 4 月及び 7 月に高い値を示した。T-P について

は 8 月に低い値を示したが、その原因は 2020 年 8 月の値が顕著に高く、平均値が高くなったためであった。その他の項

目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾

向は見られなかった。 
 
５）大島ダム 貯水池（表層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、SS、濁度、T-N、T-P 及びクロロフィル a については 6 月に高い

値を示した。また、COD、SS、T-N、T-P、クロロフィル a については 8 月も高い値を示した。6 月及び 8 月は調査前に

まとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。その他の項目については、概ね平均値と

同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、クロロフィル a 以外は 10 年平均値を中心に変動しており、継続して

増加または減少の傾向は見られなかった。クロロフィルａは 2022 年から増加傾向が見られる。 
 

６）大島ダム 下流 
2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、COD、SS、濁度及び T-P については 6 月に高い値を示した。6 月
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は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。BOD については 4 月、6 月、

7 月及び 9 月に高めの値を示した。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾

向は見られなかった。 
 

７）大野頭首工 
本施設の水質調査を 2019 年 4 月より開始した。 
2023 年の経月変化を過去 4 年平均値と比較すると、BOD については 4 月及び 11 月に高く、10 月に低い値となった。

SS、濁度、T-P ついては 8 月に高い値を示した。8 月は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値

を示したと考えられた。COD、T-N、T-P については 7 月に低い値を示したが、一時的なものであった。その他の項目

については、概ね平均値と同様に推移した。 
経年変化については、2019 年 4 月からの計測開始のため、5 年間の傾向による判断となるが、概ね横ばい状態であっ

た。 
環境基準と比較すると 2023 年は、大腸菌数以外は環境基準値を満足した。 

 
８）牟呂松原頭首工 
本施設の水質調査を 2019 年 4 月より開始した。 
2023 年の経月変化を過去 4 年平均値と比較すると、BOD については 2 月、4 月、8 月及び 11 月に高い値を示した。

COD、SS、濁度、T-N 及び T-P については 8 月に著しく高い値を示した。8 月は調査前にまとまった降雨があり、その

影響により一時的に高い値を示したと考えられた。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
経年変化については、2019 年 4 月からの計測開始のため、5 年間の傾向による判断となるが、COD、SS、濁度及び T-

P については、8 月に著しく高い値を示したため 5 年平均値より高くなった。その他の項目については、概ね横ばい状態

であった。 
環境基準と比較すると 2023 年は、大腸菌数以外は環境基準値を満足した。 
 

９）寒狭川頭首工 
2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、BOD については 4 月、7 月及び 9 月に高い値を示した。また、濁

度については 9 月に高い値を示したが、一時的なものであった。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移し

た。 
2023年の経年変化については、10年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
環境基準と比較すると 2023 年は、大腸菌数を除き環境基準値を満足した。 

 
10）大原調整池 貯水池（表層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、SS、濁度及び T-P については 6 月に高い値を示した。6 月は調査

前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。その他の項目については、概ね平均

値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は

見られなかった。 
 
11）三ツ口池 貯水池（表層） 
本施設の BOD、COD、SS、T-N 及び T-P の調査は 2019 年 4 月より開始した。 
2023 年の経月変化を過去 5 年もしくは過去 4 年の平均値と比較すると、SS、濁度、T-N 及び T-P については 6 月に

高い値を示した。6 月は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。その他

の項目については、年間を通して、変動が大きかったものの、平年値から大きく外れることはなかった。 
2023 年の pH、濁度及び DO の年平均値について経年変化をみると、概ね 10 年平均値を中心に変動しており、継続し

て増加または減少の傾向は見られなかった。その他の項目についても 2019 年 4 月からの計測開始のため、5 年間の傾向

による判断となるが、概ね横ばい状態であった。 
 

12）万場調整池 貯水池（表層及び底層） 
本施設の表層地点の BOD、COD、SS、T-N 及び T-P の調査は 2019 年 4 月より開始した。 
2023 年の経月変化を過去 5 年もしくは過去 4 年の平均値と比較すると、表層の BOD、SS 及び T-P については 6 月に

高い値を示した。6 月は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。底層に

ついては、COD 及び SS が年間を通して、概ね低い値で推移した。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移
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した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、表層の pH、濁度及び DO については 10 年平均値を中心に変動してお

り、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。表層のその他の項目についても 2019 年 4 月からの計測開始のた

め、5 年間の傾向による判断となるが、概ね横ばい状態であった。底層については、SS、濁度、T-N 及び T-P が 2020 年

から概ね横ばい状態であった。底層のその他の項目については継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
 
13）駒場池 貯水池（表層） 
本施設の水質調査を 2019 年 4 月より開始した。 
2023 年の経月変化を過去 4 年平均値と比較すると、BOD については 4 月に高い値を示したが、5 月から 8 月に低い値

を示した。また、COD については 5 月から 7 月に低い値を示した。これらの値が平均値より低いのは、2021 年の 5 月

から 7 月に他の年に比べ顕著に高い値があり、平均値が高くなったためであった。SS、濁度及び T-P については 6 月に

高い値を示した。6 月は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。大腸菌

数については 11 月に高い値を示したが、一時的なものであった。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移し

た。 
2023 年の経年変化については、2019 年 4 月からの計測開始のため、5 年間の傾向による判断となるが、COD 以外は

概ね横ばい状態であった。 
 
14）蒲郡調整池 貯水池（表層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、SS、濁度及び T-P については 6 月に顕著に高い値を示した。ま

た、T-N についても 6 月に高い値を示した。6 月は調査前にまとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示

したと考えられた。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は

見られなかった。 
 
15）芦ヶ池調整池（表層及び底層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、表層については、BOD、COD、SS、濁度、DO、T-N 及びクロロ

フィル a について揃って 6 月に低い値を示した。これらの値が平均値より低いのは、2022 年の 6 月に他の年に比べ顕著

に高い値があり、平均値が高くなったためであった。底層については、BOD について 8 月に高い値を示したが、一時的

なものであった。また、T-P については 6 月から 8 月にかけて、クロロフィル a については 9 月から 12 月にかけて高い

値を示した。その他の項目については、年間を通して変動が大きかったものの、平均値から大きく外れることはなかった。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、クロロフィル a については継続して増加している。その他の項目につ

いては 10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
 
16）初立池 貯水池（表層） 

2023 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、T-N 及び T-P については 6 月に高い値を示した。6 月は調査前に

まとまった降雨があり、その影響により一時的に高い値を示したと考えられた。また、T-N については 8 月から 11 月に

かけて低い値を示した。その他の項目については、概ね平均値と同様に推移した。 
2023 年の年平均値について経年変化をみると、10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は

見られなかった。 
 

17）大野頭首工（2022 年 愛知県企業庁測定） 
2022 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、濁度については低い値、大腸菌群数については高い値を示した月

があった。その他の項目については概ね平均値と同程度であった。 
2022年の経年変化については、10年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
環境基準と比較すると、2022 年は大腸菌群数を除き環境基準値を満足した。 

 
18）牟呂松原頭首工（2022 年 愛知県企業庁測定） 

2022 年の経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、濁度については 7 月に著しく高い値を示したが、一時的なもので

あった。大腸菌群数については 3 月に低く、7 月に高い値を示した。その他の項目については概ね平均値と同程度であっ

た。 
2022 年の経年変化をみると、10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
環境基準と比較すると、2022 年は環境基準値を満足した。 
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19）駒場池 取水塔（2022 年 愛知県企業庁測定） 
2022 年経月変化を過去 5 年平均値と比較すると、pH、濁度、T-P、T-N 及びクロロフィル a については 5 月に高い値

を示したが、一時的なものであった。その他の項目については概ね平均値と同程度の値で推移した。 
2022 年の経年変化をみると、10 年平均値を中心に変動しており、継続して増加または減少の傾向は見られなかった。 
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測定項目 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最小 最大 平均

水温 宇連ダム流入本川地点 4.2 3.5 5.6 10.7 14.1 15.8 18.8 21.2 21.2 19.1 14.6 7.2 3.5 21.2 13.0

（℃） 宇連ダム貯水池（表層） 9.3 8.3 8.3 15.0 21.3 22.7 27.3 30.7 29.2 26.1 19.9 14.4 8.3 30.7 19.4

宇連ダム下流 9.4 7.8 8.9 13.2 13.8 14.5 24.6 18.3 16.3 21.3 18.2 14.1 7.8 24.6 15.0

大島ダム上流 3.9 3.1 5.8 11.3 15.2 16.6 19.6 22.4 21.7 18.9 14.9 6.6 3.1 22.4 13.3

大島ダム貯水池（表層） 7.9 7.6 13.7 15.6 21.6 22.6 28.0 30.2 28.5 24.3 19.4 12.8 7.6 30.2 19.4

大島ダム下流 6.4 7.5 9.1 13.7 18.8 19.0 19.2 19.2 24.2 15.2 12.8 9.5 6.4 24.2 14.6

大野頭首工 8.2 8.6 11.1 13.5 18.9 20.7 23.2 28.7 26.4 23.1 19.8 11.7 8.2 28.7 17.8

牟呂松原頭首工 4.7 7.0 9.7 14.3 16.8 19.4 23.9 23.3 25.3 22.1 17.2 8.3 4.7 25.3 16.0

寒狭川頭首工 7.1 8.3 9.4 13.4 18.5 18.0 24.2 25.3 25.5 24.2 17.2 6.2 6.2 25.5 16.4

大原調整池（表層） 7.8 8.6 10.7 18.4 21.8 24.7 28.6 28.5 30.9 27.4 20.6 10.6 7.8 30.9 19.9

三ツ口池（表層） 5.6 8.2 12.1 18.2 21.7 24.6 27.8 27.5 30.8 26.7 19.6 9.4 5.6 30.8 19.4

万場調整池（表層） 7.8 6.6 9.5 16.3 22.1 22.0 28.7 28.8 30.3 26.0 20.7 12.7 6.6 30.3 19.3

万場調整池（底層） 7.8 7.1 9.3 9.8 13.6 14.8 16.6 21.2 22.8 24.2 20.0 13.2 7.1 24.2 15.0

駒場池（表層） 6.2 7.3 10.1 17.2 20.1 22.2 25.7 26.4 27.6 24.0 18.8 12.5 6.2 27.6 18.2

蒲郡調整池（表層） 6.5 7.1 8.8 16.4 20.6 23.0 27.3 28.5 29.9 26.6 20.2 12.4 6.5 29.9 18.9

蒲郡調整池（底層） - 7.1 - - 8.2 - - 10.1 - - 9.3 - 7.1 10.1 8.7

芦ヶ池調整池（表層） 6.6 5.7 9.0 16.8 20.1 22.7 29.2 28.5 31.2 24.0 18.9 9.7 5.7 31.2 18.5

芦ヶ池調整池（底層） 5.9 5.6 8.3 15.6 18.4 21.4 25.3 27.6 28.1 24.0 18.8 10.3 5.6 28.1 17.4

初立池（表層） 6.4 6.1 8.9 15.7 19.1 21.6 29.1 29.4 30.7 25.1 20.6 11.2 6.1 30.7 18.7

水素イオン濃度（ｐＨ） 宇連ダム流入本川地点 7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.1 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.5 7.1 7.5 7.3

宇連ダム貯水池（表層） 7.1 7.1 7.1 7.4 7.3 7.2 7.1 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 7.1 7.4 7.2

宇連ダム下流 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.1 7.7 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.1 7.7 7.3

大島ダム上流 7.7 7.7 7.7 7.7 7.4 7.2 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.5 7.2 7.8 7.6

大島ダム貯水池（表層） 7.3 7.3 7.5 7.8 7.9 7.6 7.8 8.6 9.0 8.3 7.6 7.4 7.3 9.0 7.8

大島ダム下流 7.6 7.8 7.7 7.7 7.7 7.4 7.7 7.6 7.9 7.6 7.6 7.5 7.4 7.9 7.7

大野頭首工 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.3 7.4 7.4 7.7 7.4 7.5 7.4 7.3 7.7 7.4

牟呂松原頭首工 7.7 7.7 7.6 7.6 7.3 7.3 7.5 7.3 7.5 7.5 7.7 7.5 7.3 7.7 7.5

寒狭川頭首工 7.7 7.6 7.6 7.4 7.5 7.4 7.8 7.7 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.8 7.6

大原調整池（表層） 7.7 7.7 7.6 7.7 7.5 7.4 7.7 7.6 7.9 7.6 7.5 7.5 7.4 7.9 7.6

三ツ口池（表層） 7.5 7.4 7.3 7.6 7.5 7.3 7.5 7.7 8.5 7.3 7.3 7.3 7.3 8.5 7.5

万場調整池（表層） 7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 9.0 9.4 8.4 8.8 7.5 8.0 7.3 7.3 9.4 8.0

万場調整池（底層） 7.5 7.5 7.4 7.2 7.1 7.4 6.8 6.9 7.1 7.0 7.5 7.4 6.8 7.5 7.2

駒場池（表層） 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.3 7.5 7.4 7.6 7.4 7.3 7.4 7.3 7.6 7.4

蒲郡調整池（表層） 7.2 7.3 7.5 7.5 7.5 7.2 7.3 7.4 7.6 7.3 7.3 7.3 7.2 7.6 7.4

芦ヶ池調整池（表層） 7.6 7.8 8.2 8.6 9.8 9.6 10.6 9.4 10.5 9.9 9.8 8.2 7.6 10.6 9.2

芦ヶ池調整池（底層） 7.6 7.7 8.1 7.8 9.3 9.3 8.1 7.2 7.7 9.5 9.6 8.1 7.2 9.6 8.3

初立池（表層） 7.7 7.7 7.7 7.8 7.5 8.3 9.0 8.0 8.6 7.7 8.1 7.7 7.5 9.0 8.0

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 宇連ダム流入本川地点 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 0.6

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） <0.5 <0.5 <0.5 1.2 <0.5 0.5 0.6 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.2 0.6

宇連ダム下流 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 <0.5 <0.5 0.7 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 0.6

大島ダム上流 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 <0.5 <0.5 1.1 <0.5 0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 0.6

大島ダム貯水池（表層） 0.6 0.6 0.6 2.0 1.8 2.5 2.7 3.1 1.2 1.2 0.6 <0.5 <0.5 3.1 1.4

大島ダム下流 <0.5 0.5 <0.5 1.6 0.7 1.0 1.6 0.7 1.1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.6 0.8

大野頭首工 <0.5 <0.5 <0.5 1.3 <0.5 <0.5 0.7 0.8 0.9 0.6 1.4 0.6 <0.5 1.4 0.7

牟呂松原頭首工 <0.5 1.4 0.8 1.1 0.5 <0.5 <0.5 1.6 <0.5 <0.5 1.3 0.6 <0.5 1.6 0.8

寒狭川頭首工 <0.5 0.6 <0.5 1.7 0.5 <0.5 1.4 <0.5 1.3 0.7 0.6 <0.5 <0.5 1.7 0.8

大原調整池（表層） 0.5 0.6 0.5 1.0 <0.5 0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.0 0.6

三ツ口池（表層） 1.6 1.3 1.0 1.0 1.2 1.6 0.9 0.8 1.4 1.1 1.7 2.0 0.8 2.0 1.3

万場調整池（表層） 0.9 0.9 1.0 1.4 1.3 3.0 1.3 0.7 0.9 0.7 1.5 1.0 0.7 3.0 1.2

万場調整池（底層） 0.6 0.7 0.8 1.3 1.0 0.7 0.9 0.6 0.6 1.3 0.8 0.8 0.6 1.3 0.8

駒場池（表層） 0.7 0.7 0.9 2.6 0.8 1.2 0.8 1.0 1.1 0.7 1.0 0.6 0.6 2.6 1.0

蒲郡調整池（表層） 0.8 <0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 <0.5 <0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 <0.5 0.9 0.7

芦ヶ池調整池（表層） 2.4 2.9 3.7 3.5 3.6 2.0 8.7 3.0 5.5 3.3 3.8 3.9 2.0 8.7 3.9

芦ヶ池調整池（底層） 2.3 3.4 3.0 4.2 3.0 1.8 2.8 8.2 4.6 3.2 3.1 3.8 1.8 8.2 3.6

初立池（表層） 1.4 0.5 1.4 3.4 1.3 1.5 1.3 <0.5 0.8 1.1 1.3 1.4 <0.5 3.4 1.3

５．2023年　水質調査結果

(1)一般項目、生活環境項目、富栄養化関連項目

豊川用水



測定項目 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最小 最大 平均

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 宇連ダム流入本川地点 0.8 1.3 0.6 1.2 1.5 2.1 2.3 2.0 0.8 1.2 1.3 1.1 0.6 2.3 1.4

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） 3.3 2.9 2.5 3.4 3.3 4.5 4.4 4.3 4.1 4.4 3.8 3.1 2.5 4.5 3.7

宇連ダム下流 3.0 2.9 2.4 3.4 1.4 3.9 4.0 2.5 2.8 3.7 3.5 3.0 1.4 4.0 3.0

大島ダム上流 0.9 0.5 0.6 1.3 0.7 0.9 1.2 0.9 0.8 0.8 1.0 0.7 0.5 1.3 0.9

大島ダム貯水池（表層） 2.5 2.2 1.8 4.1 3.9 5.7 6.2 8.5 3.2 3.6 3.2 2.3 1.8 8.5 3.9

大島ダム下流 2.0 1.7 1.5 2.6 2.8 3.4 2.1 2.5 3.1 2.0 1.9 1.9 1.5 3.4 2.3

大野頭首工 3.0 2.6 2.6 2.6 1.3 2.5 2.9 2.9 2.2 3.3 3.8 2.7 1.3 3.8 2.7

牟呂松原頭首工 1.1 1.2 2.2 1.9 1.7 1.5 2.1 27.0 1.2 1.8 2.1 1.4 1.1 27.0 3.8

寒狭川頭首工 1.4 1.5 1.4 1.9 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.0 1.7 1.2 1.2 2.4 1.7

大原調整池（表層） 3.4 2.9 3.4 3.2 3.4 3.8 3.1 3.4 3.3 3.3 3.4 2.7 2.7 3.8 3.3

三ツ口池（表層） 3.1 3.1 3.4 3.0 3.1 2.8 3.2 2.6 2.7 3.4 4.1 3.4 2.6 4.1 3.2

万場調整池（表層） 3.2 3.2 3.6 3.4 3.5 5.1 4.5 3.1 2.9 3.2 4.4 3.3 2.9 5.1 3.6

万場調整池（底層） 3.3 3.3 3.6 3.1 2.9 3.3 2.7 2.8 2.4 3.3 3.7 3.3 2.4 3.7 3.1

駒場池（表層） 3.4 2.7 2.7 4.5 2.9 3.0 3.0 3.1 1.9 3.0 2.6 2.5 1.9 4.5 2.9

蒲郡調整池（表層） 3.4 3.0 3.3 3.7 3.5 4.2 3.5 3.9 4.0 4.3 3.7 3.8 3.0 4.3 3.7

芦ヶ池調整池（表層） 10.0 11.0 11.0 10.0 20.0 18.0 26.0 19.0 19.0 24.0 20.0 17.0 10.0 26.0 17.0

芦ヶ池調整池（底層） 10.0 10.0 11.0 10.0 15.0 15.0 13.0 11.0 9.6 17.0 17.0 17.0 9.6 17.0 13.0

初立池（表層） 3.4 2.9 3.3 4.1 2.9 3.9 3.9 3.4 3.0 3.3 3.6 3.3 2.9 4.1 3.4

浮遊懸濁物（ＳＳ） 宇連ダム流入本川地点 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） <1 <1 <1 1 <1 1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1

宇連ダム下流 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 1

大島ダム上流 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1

大島ダム貯水池（表層） <1 <1 1 2 3 11 7 11 1 2 1 <1 <1 11 4

大島ダム下流 1 <1 <1 1 1 6 <1 1 3 <1 <1 <1 <1 6 2

大野頭首工 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 3 <1 <1 1 <1 <1 3 1

牟呂松原頭首工 <1 <1 1 3 <1 4 1 250 <1 1 <1 <1 <1 250 22

寒狭川頭首工 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 3 <1 <1 <1 <1 3 1

大原調整池（表層） <1 <1 1 1 <1 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 2

三ツ口池（表層） 2 4 5 <1 1 6 1 1 1 2 3 3 <1 6 3

万場調整池（表層） 2 2 2 1 2 5 3 <1 <1 1 3 2 <1 5 2

万場調整池（底層） 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 6 2 1 6 2

駒場池（表層） 1 1 1 2 1 12 1 3 <1 1 3 2 <1 12 2

蒲郡調整池（表層） <1 <1 <1 <1 1 11 1 1 1 1 <1 1 <1 11 2

芦ヶ池調整池（表層） 24 24 19 12 45 38 46 37 32 43 43 34 12 46 33

芦ヶ池調整池（底層） 25 25 21 16 35 28 18 23 14 38 37 34 14 38 26

初立池（表層） 6 5 7 5 2 2 2 <1 1 2 2 5 <1 7 3

濁度 宇連ダム流入本川地点 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

(度） 宇連ダム貯水池（表層） 1 1 1 1 <1 2 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 2 1

宇連ダム下流 <1 1 1 <1 <1 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3 1

大島ダム上流 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1

大島ダム貯水池（表層） 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 1 1 11 2

大島ダム下流 <1 <1 <1 <1 <1 8 <1 1 3 <1 <1 <1 <1 8 2

大野頭首工 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 3 <1 1 2 <1 <1 3 1

牟呂松原頭首工 <1 1 2 1 1 3 1 116 <1 1 <1 <1 <1 116 11

寒狭川頭首工 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 5 <1 <1 <1 <1 5 1

大原調整池（表層） <1 <1 1 2 2 17 2 2 1 <1 <1 1 <1 17 3

三ツ口池（表層） 3 6 5 1 2 11 2 2 2 4 5 5 1 11 4

万場調整池（表層） 1 1 2 1 <1 3 4 1 1 1 2 2 <1 4 2

万場調整池（底層） 1 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 1 4 2

駒場池（表層） 2 2 2 3 2 14 3 6 1 2 3 2 1 14 4

蒲郡調整池（表層） 1 <1 1 <1 1 19 2 3 2 2 2 2 <1 19 3

芦ヶ池調整池（表層） 21 22 17 11 24 26 16 15 12 19 25 26 11 26 20

芦ヶ池調整池（底層） 21 22 17 13 24 23 11 20 9 25 23 25 9 25 19

初立池（表層） 6 6 8 5 3 3 3 2 2 3 3 5 2 8 4

豊川用水



測定項目 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最小 最大 平均

溶存酸素（ＤＯ） 宇連ダム流入本川地点 12.0 12.0 11.0 10.0 10.0 9.4 9.0 8.7 8.1 8.7 9.6 11.0 8.1 12.0 10.0

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） 9.6 10.0 10.0 10.0 9.4 8.7 8.0 7.9 8.1 8.3 7.9 8.5 7.9 10.0 8.9

宇連ダム下流 10.0 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.7 10.0 9.0 11.0 10.0

大島ダム上流 13.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.8 9.2 8.9 8.8 9.5 10.0 12.0 8.8 13.0 11.0

大島ダム貯水池（表層） 9.7 9.8 11.0 11.0 10.0 10.0 9.1 9.6 9.9 9.4 9.4 9.0 9.0 11.0 9.8

大島ダム下流 12.0 12.0 12.0 10.0 9.6 9.3 9.8 9.8 8.5 10.0 11.0 11.0 8.5 12.0 10.0

大野頭首工 12.0 12.0 11.0 10.0 9.6 9.3 8.3 7.9 8.6 8.7 9.8 10.0 7.9 12.0 9.8

牟呂松原頭首工 13.0 13.0 12.0 10.0 10.0 9.4 8.1 9.2 8.2 8.3 10.0 11.0 8.1 13.0 10.0

寒狭川頭首工 13.0 13.0 12.0 10.0 10.0 9.8 9.0 8.8 8.8 9.0 9.9 12.0 8.8 13.0 10.0

大原調整池（表層） 11.0 11.0 11.0 10.0 9.2 8.9 8.2 7.9 8.2 8.2 8.7 9.4 7.9 11.0 9.3

三ツ口池（表層） 12.0 12.0 11.0 9.9 9.7 10.0 8.6 8.7 9.3 7.2 8.8 10.0 7.2 12.0 9.8

万場調整池（表層） 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 9.1 8.3 8.7 8.0 10.0 10.0 8.0 12.0 10.0

万場調整池（底層） 12.0 12.0 11.0 7.4 2.4 0.6 0.9 <0.5 0.8 0.8 9.2 10.0 <0.5 12.0 5.6

駒場池（表層） 12.0 12.0 11.0 10.0 9.7 9.8 9.2 8.0 8.8 8.5 10.0 10.0 8.0 12.0 9.9

蒲郡調整池（表層） 9.5 11.0 12.0 10.0 9.5 9.0 8.1 8.0 8.6 8.3 8.9 9.0 8.0 12.0 9.3

芦ヶ池調整池（表層） 12.0 13.0 14.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 16.0 12.0 11.0 12.0 11.0 16.0 12.0

芦ヶ池調整池（底層） 12.0 13.0 13.0 9.3 9.5 9.4 2.8 3.1 2.2 8.4 11.0 12.0 2.2 13.0 8.8

初立池（表層） 12.0 13.0 12.0 10.0 9.5 10.0 9.0 7.9 8.2 7.5 10.0 10.0 7.5 13.0 9.9

大腸菌数 宇連ダム流入本川地点 1 <1 <1 2 39 12 14 30 12 6 2 3 <1 39 10

(CFU/100ml) 宇連ダム貯水池（表層） 4 1 2 3 <1 5 2 2 <1 1 1 10 <1 10 3

宇連ダム下流 6 9 3 5 13 21 48 12 4 1 18 12 1 48 13

大島ダム上流 18 6 8 6 3 68 24 11 13 44 92 6 3 92 25

大島ダム貯水池（表層） 1 <1 <1 1 <1 7 4 <1 <1 2 2 <1 <1 7 2

大島ダム下流 19 2 1 11 3 34 20 11 37 4 91 66 1 91 25

大野頭首工 62 15 29 27 26 49 78 200 22 94 400 72 15 400 90

牟呂松原頭首工 20 14 15 45 36 72 110 3200 100 93 140 240 14 3200 340

寒狭川頭首工 2 <1 5 22 8 59 130 92 480 26 100 22 <1 480 79

大原調整池（表層） 1 <1 <1 <1 15 10 34 34 1 2 5 3 <1 34 9

三ツ口池（表層） 1 1 1 1 2 7 11 18 <1 1 1 1 <1 18 4

万場調整池（表層） <1 1 2 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 1 1 <1 2 1

万場調整池（底層） 1 <1 <1 <1 <1 4 <1 3 1 6 4 1 <1 6 2

駒場池（表層） <1 1 <1 9 3 7 14 25 3 2 150 11 <1 150 19

蒲郡調整池（表層） 3 2 <1 <1 4 19 7 35 23 2 14 2 <1 35 9

芦ヶ池調整池（表層） 4 1 1 3 5 4 <1 2 11 1 1 4 <1 11 3

芦ヶ池調整池（底層） 4 1 2 19 6 5 3 5 3 <1 2 3 <1 19 5

初立池（表層） 2 2 4 2 9 1 <1 6 <1 2 5 9 <1 9 4

豊川用水



測定項目 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最小 最大 平均

全窒素（Ｔ－Ｎ） 宇連ダム流入本川地点 0.48 0.46 0.45 0.49 0.33 0.30 0.50 0.50 0.49 0.58 0.67 0.47 0.30 0.67 0.48

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） 0.35 0.31 0.29 0.41 0.31 0.22 0.24 0.31 0.27 0.20 0.36 0.34 0.20 0.41 0.30

宇連ダム下流 0.28 0.46 0.31 0.33 0.39 0.26 0.16 0.28 0.39 0.19 0.31 0.34 0.16 0.46 0.31

大島ダム上流 0.18 0.19 0.17 0.32 0.23 0.16 0.18 0.27 0.31 0.31 0.32 0.16 0.16 0.32 0.23

大島ダム貯水池（表層） 0.24 0.34 0.26 0.42 0.34 0.55 0.41 0.71 0.23 0.26 0.30 0.23 0.23 0.71 0.36

大島ダム下流 0.20 0.30 0.23 0.28 0.27 0.33 0.20 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.20 0.33 0.27

大野頭首工 0.28 0.32 0.29 0.37 0.36 0.33 0.27 0.48 0.30 0.25 0.38 0.35 0.25 0.48 0.33

牟呂松原頭首工 0.50 0.55 0.53 0.44 0.47 0.70 0.48 2.00 0.45 0.50 0.48 0.49 0.44 2.00 0.63

寒狭川頭首工 0.33 0.39 0.24 0.52 0.39 0.39 0.29 0.40 0.44 0.37 0.33 0.24 0.24 0.52 0.36

大原調整池（表層） 0.34 0.36 0.32 0.39 0.48 0.46 0.33 0.35 0.36 0.32 0.29 0.32 0.29 0.48 0.36

三ツ口池（表層） 0.59 0.62 0.61 0.56 0.62 0.86 0.32 0.41 0.32 0.29 0.49 0.61 0.29 0.86 0.53

万場調整池（表層） 0.31 0.34 0.36 0.35 0.37 0.38 0.24 0.21 0.15 0.24 0.33 0.45 0.15 0.45 0.31

万場調整池（底層） 0.28 0.49 0.33 0.48 0.67 0.47 0.43 0.51 0.41 0.48 0.37 0.35 0.28 0.67 0.44

駒場池（表層） 0.35 0.33 0.33 0.49 0.37 0.49 0.27 0.60 0.33 0.31 0.46 0.37 0.27 0.60 0.39

蒲郡調整池（表層） 0.85 0.82 0.72 0.78 0.74 1.00 0.75 0.63 0.75 0.73 0.66 0.96 0.63 1.00 0.78

芦ヶ池調整池（表層） 1.90 2.30 2.20 1.90 3.50 1.70 2.10 3.10 1.60 2.60 2.30 2.10 1.60 3.50 2.30

芦ヶ池調整池（底層） 1.90 2.50 2.30 2.10 2.00 1.50 1.40 2.60 1.40 2.30 2.60 2.30 1.40 2.60 2.10

初立池（表層） 0.50 0.58 0.53 0.53 0.39 0.67 0.46 0.29 0.26 0.30 0.36 0.50 0.26 0.67 0.45

全りん（Ｔ－Ｐ） 宇連ダム流入本川地点 0.004 <0.003 <0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.005 0.003 0.004 0.004 <0.003 <0.003 0.006 0.004

(mg/l) 宇連ダム貯水池（表層） 0.006 0.003 0.004 0.006 0.005 0.007 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.007 0.005

宇連ダム下流 0.004 0.004 0.003 0.004 <0.003 0.006 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 <0.003 0.006 0.004

大島ダム上流 0.005 0.005 0.004 0.006 0.008 0.010 0.009 0.010 0.009 0.009 0.007 0.004 0.004 0.010 0.007

大島ダム貯水池（表層） 0.007 0.007 0.007 0.010 0.016 0.065 0.025 0.039 0.009 0.008 0.007 0.004 0.004 0.065 0.017

大島ダム下流 0.006 0.005 0.007 0.008 0.013 0.032 0.009 0.010 0.010 0.007 0.008 0.006 0.005 0.032 0.010

大野頭首工 0.006 0.005 0.007 0.008 0.009 0.014 0.009 0.017 0.009 0.007 0.010 0.005 0.005 0.017 0.009

牟呂松原頭首工 0.014 0.016 0.024 0.019 0.017 0.018 0.017 0.330 0.011 0.017 0.012 0.010 0.010 0.330 0.042

寒狭川頭首工 0.008 0.008 0.010 0.012 0.013 0.013 0.012 0.014 0.015 0.013 0.009 0.005 0.005 0.015 0.011

大原調整池（表層） 0.005 0.004 0.004 0.006 0.006 0.015 0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.015 0.006

三ツ口池（表層） 0.022 0.020 0.021 0.009 0.012 0.028 0.012 0.014 0.010 0.014 0.018 0.019 0.009 0.028 0.017

万場調整池（表層） 0.012 0.010 0.011 0.009 0.015 0.043 0.016 0.009 0.011 0.012 0.016 0.015 0.009 0.043 0.015

万場調整池（底層） 0.012 0.009 0.011 0.012 0.015 0.016 0.018 0.016 0.023 0.031 0.018 0.015 0.009 0.031 0.016

駒場池（表層） 0.009 0.006 0.007 0.023 0.009 0.025 0.013 0.014 0.007 0.010 0.009 0.007 0.006 0.025 0.012

蒲郡調整池（表層） 0.008 0.005 0.006 0.007 0.008 0.027 0.011 0.007 0.007 0.009 0.007 0.007 0.005 0.027 0.009

芦ヶ池調整池（表層） 0.110 0.095 0.089 0.061 0.190 0.440 0.370 0.220 0.160 0.290 0.200 0.150 0.061 0.440 0.200

芦ヶ池調整池（底層） 0.110 0.098 0.089 0.083 0.140 0.420 0.270 0.230 0.110 0.270 0.180 0.150 0.083 0.420 0.180

初立池（表層） 0.017 0.018 0.023 0.020 0.015 0.028 0.014 0.009 0.009 0.014 0.015 0.021 0.009 0.028 0.017

クロロフィルａ 宇連ダム貯水池（表層） <1 <1 1 2 <1 1 <1 2 2 2 2 1 <1 2 1

(μg/l) 大島ダム貯水池（表層） 2 2 1 3 26 31 29 50 5 8 2 3 1 50 14

牟呂松原頭首工 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 <1 4 1

万場調整池（表層） - - - - - - - 3 - - - - 3 3 3

芦ヶ池調整池（表層） 38 67 95 35 190 130 210 240 150 280 170 120 35 280 144

芦ヶ池調整池（底層） 38 71 94 41 86 85 77 68 140 180 150 120 38 180 96

(2)底質項目
測定項目 地点名 6月 8月 10月 12月

強熱減量　　　　　　　　　　　(%) 芦ヶ池調整池 12.1 12.9 10.0 10.9

化学的酸素要求量(COD)    mg/g 芦ヶ池調整池 48 42 39 45

全窒素(T-N)                   mg/g 芦ヶ池調整池 4.5 4.3 3.3 4.2

全りん(T-P)                   mg/g 芦ヶ池調整池 1.40 1.40 0.58 1.60

硫化物                        mg/g 芦ヶ池調整池 0.18 0.15 0.18 0.23
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測定項目 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 最小 最大 平均

水温 大野頭首工 6.2 5.5 7.8 13.8 15.3 17.9 20.7 23.4 22.0 20.2 14.8 10.8 5.5 23.4 14.9

（℃） 牟呂松原頭首工 4.0 5.1 9.8 15.6 17.4 20.1 22.9 25.0 22.4 20.9 12.7 10.0 4.0 25.0 15.5

駒場池 取水塔（表層） 7.0 7.8 9.6 15.8 20.0 20.3 23.9 27.5 25.0 23.6 16.9 13.1 7.0 27.5 17.5

水素イオン濃度（ｐＨ） 大野頭首工 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.4 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 7.6 7.5

牟呂松原頭首工 7.7 7.8 8.4 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6 7.7 7.6 7.5 8.4 7.7

駒場池 取水塔（表層） 7.6 7.5 7.8 8.0 9.1 8.1 7.6 8.1 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 9.1 7.8

濁度 大野頭首工 <1 <1 <1 <1 1 <1 3 2 1 <1 <1 <1 <1 3 1

(度） 牟呂松原頭首工 <1 <1 <1 1 2 1 13 4 2 1 <1 <1 <1 13 2

駒場池 取水塔（表層） 2 1 2 2 4 2 2 2 5 3 2 2 1 5 2

溶存酸素（ＤＯ） 大野頭首工 11.0 11.0 11.0 10.0 9.3 9.1 8.6 8.4 8.5 8.7 9.6 10.0 8.4 11.0 9.6

(mg/l) 牟呂松原頭首工 12.0 12.0 12.0 10.0 9.0 8.6 8.3 8.2 8.7 8.8 10.0 11.0 8.2 12.0 9.9

駒場池 取水塔（表層） 10.0 11.0 10.0 10.0 11.0 9.7 8.4 9.3 8.4 9.2 9.4 9.9 8.4 11.0 9.7

大腸菌群数 大野頭首工 490 120 53 73 140 210 520 870 140 91 550 300 53 870 300

(MPN/100ml) 牟呂松原頭首工 37 9 <1 14 370 59 1700 690 280 260 190 140 <1 1700 310

駒場池 取水塔（表層） 4 <1 <1 3 <1 3 66 3 15 4 9 19 <1 66 11

全窒素（Ｔ－Ｎ）                  (mg/l) 駒場池 取水塔（表層） 0.35 0.30 0.30 0.36 0.62 0.31 0.44 0.30 0.47 0.44 0.35 0.42 0.30 0.62 0.39

全りん（Ｔ－Ｐ）                   (mg/l) 駒場池 取水塔（表層） 0.007 0.009 0.006 0.010 0.029 0.012 0.013 0.012 0.014 0.012 0.013 0.010 0.006 0.029 0.012

クロロフィルａ                   (μg/l) 駒場池 取水塔（表層） 3 3 4 9 44 8 4 5 4 6 7 5 3 44 9

全亜鉛 大野頭首工 - - - - - - <0.01 - - - - <0.01 <0.01 <0.01 0.01

  (mg/l) 駒場池 取水塔（表層） - - - - - - <0.01 - - - - <0.01 <0.01 <0.01 0.01

(2)健康項目
測定項目 環境基準値 地点名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

カドミウム - - - - - - < 0.0003 - - - - < 0.0003

(mg/L) - - - - - - < 0.0003 - - - - < 0.0003

鉛 - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

(mg/L) - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

六価クロム - - - - - - < 0.01 - - - - < 0.01

(mg/L) - - - - - - < 0.01 - - - - < 0.01

砒素 - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

(mg/L) - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

総水銀 - - - - - - < 0.0005 - - - - < 0.0005

(mg/L) - - - - - - < 0.0005 - - - - < 0.0005

ジクロロメタン - - - - - - < 0.002 - - - - < 0.002

(mg/L) - - - - - - < 0.002 - - - - < 0.002

四塩化炭素 - - - - - - < 0.0002 - - - - < 0.0002

(mg/L) - - - - - - < 0.0002 - - - - < 0.0002

1,2-ジクロロエタン            (mg/L)  0.004 - - - - - - < 0.0004 - < 0.0004 - - -

1,1-ジクロロエチレン         (mg/L)  0.1 - - - - - - < 0.01 - < 0.01 - - -

シス-1,2-ジクロロエチレン - - - - - - < 0.004 - - - - < 0.004

(mg/L) - - - - - - < 0.004 - - - - < 0.004

1,1,1-トリクロロエタン          (mg/L) 1 - - - - - - < 0.1 - < 0.1 - - -

トリクロロエチレン - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

(mg/L) - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

テトラクロロエチレン - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

(mg/L) - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

ベンゼン - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

(mg/L) - - - - - - < 0.001 - - - - < 0.001

セレン - - - - - - < 0.002 - - - - < 0.002

(mg/L) - - - - - - < 0.002 - - - - < 0.002

ふっ素 - - - - - - < 0.08 - - - - < 0.08

(mg/L) - - - - - - < 0.08 - - - - < 0.08

ほう素 - - - - - - < 0.1 - - - - < 0.1

(mg/L) - - - - - - < 0.1 - - - - < 0.1

1,4-ジオキサン - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

(mg/L) - - - - - - < 0.005 - - - - < 0.005

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

(mg/L) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

0.01
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

0.8
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

駒場池 取水塔（表層）
0.01

0.01
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

大野頭首工

大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）
0.01

大野頭首工

0.02
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

0.04

大野頭首工

大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

0.002
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

大野頭首工

大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

0.0005
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

大野頭首工

0.01

0.02

0.01
駒場池 取水塔（表層）

大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

５．（参考）2022年　水質調査結果（愛知県企業庁による測定）
(1)一般項目、生活環境項目、富栄養化関連項目

0.003

10
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

1
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）

0.05
大野頭首工

駒場池 取水塔（表層）
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６．2023年　水質の経月変化

（1）宇連ダム流入本川地点
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（2）宇連ダム貯水池（表層）
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（3）宇連ダム下流
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（4）大島ダム上流
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（5）大島ダム貯水池（表層）
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（6）大島ダム下流
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６．（参考）2022年　水質の経月変化（愛知県企業庁測定）

（1）大野頭首工
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（13）万場調整池（底層）
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（14）駒場池（表層）
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（15）蒲郡調整池（表層）
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（16）芦ヶ池調整池 （表層）
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（18）初立池（表層）
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7．（参考）2022年　水質の経年変化（愛知県企業庁測定）

（1）大野頭首工
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（2）牟呂松原頭首工
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（3）駒場池 取水塔（表層）
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８．水質異常の発生状況
水質年報として取りまとめを始めた2003年以降における水質異常の発生状況は次図のとおりである。

１）豊川用水　大島ダム
水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年

２００４年 淡水赤潮

２００５年 淡水赤潮
　

２００６年 淡水赤潮

２００７年 淡水赤潮

２００８年

２００９年 濁水長期化

２０１０年 濁水長期化

２０１１年
淡水赤潮

濁水長期化

　

２０１２年 淡水赤潮
　　

２０１３年 淡水赤潮

２０１４年 淡水赤潮

２０１５年 淡水赤潮

２０１６年
淡水赤潮

アオコ

２０１７年

淡水赤潮
アオコ
水の華

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年 淡水赤潮

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　アオコの代表的なレベル（集積の状況）

                          小規模（部分的） 　　②　レベル２

                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３

                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる

アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている

膜状にアオコが湖面を覆う

厚くマット状にアオコが湖面を覆う

アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

10/27ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ12/22

4/17ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ 7/31

3/2ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ 8/10

5/2           6/24                 7/26   8/12                10/11             12/5                

9/21 10/18

4/11                                        8/6          11/8  11/15               

9/7  9/28         5/2                  7/4  

4/22                                                                              11/18

11/5法面の崩落

1/7

7/1  ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ 12/9

4/6  

（H27) 4/6～ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ1/13 4/11ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ

9/26③～ 12/19

4/21ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ

10/12③～ 12/5

8/17ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ，ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ 10/12

5/27  ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ 8/30

豊川用水



２）豊川用水　駒場池

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年

アオコ
淡水赤潮
異臭味

２００４年 淡水赤潮

２００５年

２００６年

２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年 淡水赤潮

２０１１年

２０１２年 淡水赤潮
　

２０１３年

２０１４年

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　　アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５
　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

4/20ｳﾛｸﾞﾚﾅ5/14

4/6ｳﾛｸﾞﾚﾅ5/19

5/17  5/27

11/6ｳﾛｸﾞﾚﾅ11/12
7/24ｱﾅﾍﾞﾅ9/3

4/2ｳﾛｸﾞﾚﾅ5/12

ｶﾋﾞ臭 海草臭

豊川用水



３）豊川用水　万場調整池

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年

２００４年

２００５年 アオコ

２００６年 アオコ

２００７年
アオコ

淡水赤潮

　　　　

２００８年

２００９年 アオコ

２０１０年
アオコ

淡水赤潮

２０１１年

２０１２年

２０１３年

２０１４年
 異臭味

（カビ臭:ｱﾅﾍﾞﾅ）
調整池では特に臭気を感じないが、ジェオスミンの発生を確認→　　　　　

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　  アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

11/27③ 12/17

10/19②～③ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ11/13

10/12③ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ12/5

10/30           12/11

5/24②～③ 7/25②ｱﾅﾍﾞﾅ9/14

5/24ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ7/6

5/6②5/7

5/6 5/7

豊川用水



４）豊川用水　初立池

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年

２００４年

２００５年

２００６年 アオコ

２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年

２０１１年

２０１２年

２０１３年

２０１４年

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　  アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

11/14②12/4

豊川用水



５）豊川用水　芦ヶ池取水口

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年 アオコ

２００４年 アオコ

　

２００５年 アオコ

２００６年 アオコ

２００７年 アオコ

２００８年 アオコ

２００９年 アオコ

２０１０年 アオコ

　

２０１１年 アオコ

２０１２年 アオコ

２０１３年 アオコ

２０１４年

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年 アオコ

２０１９年 アオコ

２０２０年 アオコ

２０２１年 アオコ

２０２２年 アオコ

２０２３年 アオコ

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　  アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

6/11 ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 12/19

6/7② 7/28④ 8/13③ 10/13② ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 12/8

5/27② 6/8② 6/23③ 7/6④ 10/5③ 11/9② ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 11/28

6/6② 12/22

5/18② 6/13③ 7/5    7/26② 11/28                      

5/9② 5/16③ 5/28③ 6/13③ 7/16② 8/29③ 10/3 ③11/25 ②12/2  12/4②12/26

5/12② 5/25③～④ 7/17②～③ 8/3③～④ 9/9② ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 11/30

5/17② 6/8① 6/29③ 10/13② 11/1①ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 11/19

6/8② 7/15③ ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 10/18② 11/17

7/12② ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 9/24

6/3② ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ 10/23

6/8③ 11/29② 12/16①

7/3③～1/8  8/2  9/10③ 11/20  

5/24大規模③ 9/2④ 10/28中規模③～中規模②～12/1①

5/18中規模② 7/1大規模③ 12/15

5/11③～5/26③～6/26④～ 11/30

6/25③～

豊川用水



６）豊川用水　蒲郡調整池

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年 淡水赤潮

２００４年

２００５年

２００６年

２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年 淡水赤潮

２０１１年

２０１２年

２０１３年

２０１４年

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　　アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

4/15ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ 5/12

5/17   5/28

豊川用水



７）豊川用水　宇連ダム

水質異常 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２００３年

２００４年

２００５年

２００６年

２００７年

２００８年

２００９年
淡水赤潮
異臭味

２０１０年

２０１１年

２０１２年

２０１３年

２０１４年

２０１５年

２０１６年

２０１７年

２０１８年

２０１９年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

２０２３年

　発生期間・規模（アオコ、淡水赤潮、水の華） 　　アオコの代表的なレベル（集積の状況）
                          小規模（部分的） 　　②　レベル２
                          中規模（貯水池半分程度） 　　③　レベル３
                          大規模（貯水池全体） 　　④　レベル４

　　⑤　レベル５

　発生期間（異臭味、濁水長期化） 　　⑥　レベル６

凡例

うっすらとすじ状にアオコの発生が認められる
アオコが水の表面全体に広がり、所々パッチ状になっている
膜状にアオコが湖面を覆う
厚くマット状にアオコが湖面を覆う
アオコがスカム状（厚く堆積し表面が白っぽくなったり青の縞模様
になることもある）に湖面を覆い、腐敗臭がする

4/7ｳﾛｸﾞﾚﾅ4/20

4/8魚臭4/20

豊川用水



９．水質保全設備

施 設 名 称 宇連ダム

施 設 区 分 表面取水設備

多段式ローラーゲート　2門
・純径間×全高 3.0m×48.0m
・ 段数 6段
・取水蓋 無し
・取水範囲 EL.229.15m～EL.178.85m
・取水量 30.9m

3
/s

設 置 目 的 冷水対策

設 置 時 期 1958年度

施 設 構 造 等

年間を通じて表面取水を実施した。

形 式

2023 年
運 用 実 績

最低水位EL..178.85

満水位EL..229.15

スクリーン

選択取水ゲート6段

利水放水管

豊川用水



施 設 名 称 大島ダム

施 設 区 分 表面取水設備

直線多段式ローラーゲート　1門
・ 純経間×全高 4.0m×34.8m
・ 段数 5段
・取水蓋 無し
・取水範囲 EL.240.70m～EL.205.30m
・表面取水量 19.0m

3
/s

設 置 目 的 冷水対策

設 置 時 期 2000年度

施 設 構 造 等

年間を通じて表面取水を実施した。

形 式

2023 年
運 用 実 績

満水位EL..240.70

最低水位EL..205.30

スクリーン

選択取水ゲート5段

利水放水管

豊川用水
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